
Temp.
Kollektor

Temp.
Puffer 3 u.

 S 8 T.Kollektor

 S 9 T.SP.unten3

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Aktivierung Solar


